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Are Vand A/S - Vand
Industrivej 6
5960 Marstal
DANEMARK

Dato 22.04.2022

Kundenr. 10063975
ANALYSERAPPORT
Ordre 2181843 Marstal Vandvaerk — Afgang Vandveerk - pesticider
Analyse nr. 548141 Drikkevand Danmark
Projekt 6354 ro Vand - Drikkevand - EAN 579 000 224 2014
Prgvens ankomst 06.04.2022
Praovetagning 05.04.2022 11:15
Prgvetager 853
Kunde-prgvebetegnelse A40001214038
Formal Drikkevandskontrol, vandvaerk
Omfang Kontrol af org. mikroforureninger
Udtagningssted Marstal Vandvark
. Rentvandsafgang
Gade Knasterbjergvej 1
Postnummer/Sted 5960 Marstal
Anlaegs-ID 81641

Vejledende
veerdier iht.
Pavisnings- Kvantific  BEK nr.
Enhed Resultat greense  ceringsgr. 802 Metode

Fysisk-kemisk Parameter
[Temperatur (Feltmaling) °C \ 7,9] 0] | DIN 38404-4 : 1976-12 |
Pesticider og nedbrydningsprodukter
DEIA (Desethyldesisopropyl-atrazin) ug/l <0,01 (LOD), 0,01 0,03 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09
Desethyl-terbutylazin ug/l <0,01 (LOD), 0,01 0,03 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09
Desisopropyl-atrazin ug/l <0,01 (LOD), 0,01 0,03 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09
Desisopropyl-hydroxy-atrazin ug/l <0,01 (LOD), 0,01 0,03 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09
Didealkyl-hydroxy-atrazin ug/l <0,01 (LOD), 0,01 0,03 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09
Ikke relevant metabolit
Terbuthylazin-Metabolit CGA 324007 Mg/l <0,01 (LOD), 0,01 0,03 DIN 38407-36 : 2014-09
Terbuthylazin-Metabolit SYN 545666 ug/l 0,05 0,01 0,03 DIN 38407-36 : 2014-09
Chlorthalonil-Metabolit R471811 (M 4) ua/l <0,010000 (LOD)| 0,01 0,03 DIN 38407-36 : 2014-09

1)  Vandets ledningsevne bar som minimum veere 30 mS/m
3) litindholdet skal veere s& hgjt, at minimumsgraensevaerdien ved indgang til ejendom pa 5 mg/l overholdes.
6) Vandets ledningsevne bgr som minimum vaere 30 mS/m.

Symbolet "<...(LOD)" eller i.d. i kolonnen "Resultat" betyder, at stoffet ikke kan detekteres, da det ligger under detektionsgreensen.
Parameterspecifik analytisk maleusikkerhed og information om beregningsmetoden vil blive leveret efter anmodning, hvis de

rapporterede resultater er over den parameterspecifikke kvantificeringsgraense. Minimumskriterierne for de anvendte metoders ydeevne
er generelt baseret pa Europa Kommissionens direktiv 2009/90/EF i henhold til maleusikkerhed

Provetagning er udfert i henhold til: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12
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Dato 22.04.2022
Kundenr. 10063975
ANALYSERAPPORT
Ordre 2181843 Marstal Vandvaerk — Afgang Vandveerk - pesticider

Analyse nr. 548141 Drikkevand Danmark
Bemarkninger
Fordelingsliste: post@aeroekommune.dk, scf@aeroekommune.dk, inffo@aeroevand.dk

Testens begyndelse: 06.04.2022
Testens afslutning: 21.04.2022

Resultaterne er kun relateret til de testede artikler. | tilfaelde, hvor laboratoriet ikke var ansvarlig for praveudtagning, geelder de rapporterede
resultater for praven som modtaget. Mangfoldiggarelse af uddrag af rapporten er ikke tilladt uden vores skriftlige tilladelse. Resultaterne pa
denne analyserapport bliver afrapporteret pa en forenklet made i overensstemmelse med den med Dem skriftlig truffet aftalt ifalge
ordrebekreeftelse i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018, afsnit 7.8.1.3.

Made (——

AGROLAB Agrar&Umwelt Marlene Christensen, TIf. /
Kundeservice, e-mail: crm-aauk-dk@agrolab.de
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